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Информация о качестве питьевой воды, подаваемой РЭУ «ТГВ» 

потребителям за июль 2019 года 
 

№ 

п/п 

Показатели качества воды Единица 

измерения 

Норматив (ПДК), 

не более,  

по СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Результат 

испытаний 

Органолептические показатели 

1 Запах, при 20
о
С 

            при 60
о
С 

баллы 2 

2 

0 

0 

2 Вкус и привкус баллы 2 0 

3 Цветность градусы 20 8,0+2,4 

4 Мутность ЕМФ 2,6 <1 

Обобщенные показатели 

1 Водородный показатель Единица рН 6-9 8,2+0,2 

2 Сухой остаток мг/дм
3 

1000 420+42 

3 Жесткость общая 
о
Ж 7,0 2,0+0,30 

4 Окисляемость  

перманганатная 

мгО2/дм
3 

5,0 0,5+0,1 

5 Фенольный индекс мг/дм
3 

0,25 <0,002 

6 Поверхностно-активные 

вещества 

мг/дм
3 

0,5 <0,015 

Неорганические вещества 

1 Железо общее мг/дм
3 

1,0 <0,1 

Микробиологические показатели 

1 ОМЧ КОЕ  в 1мл не более 50 0 

2 ОКБ КОЕ в 100 мл отсутствие не обнаружено 

3 ТКБ КОЕ в 100 мл отсутствие не обнаружено 

4 Колифаги БОЕ в 100 мл отсутствие не обнаружено 

5 Энтеровирусы - отсутствие не обнаружено 

6 РНК астровируса - отсутствие не обнаружено 

7 РНК гепатита А - отсутствие не обнаружено 

8 РНК норовируса II типа - отсутствие не обнаружено 

9 РНК ротавируса - отсутствие не обнаружено 
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